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1 | 2 | 3 4 5 6 7 8
o o FORESTERIA PT GENERA'_E,2 6
Da quadro QE FOREST/DIREZION] ! =
Tensione 400 V :
C te 1k 3.9 kA GENERALE FM
= = | QB B2 Yy QB3 QB4 Sy
oL d R . GENERALE SCAR PRES RETE GENERALE FM
Cavo FG160M16 0.6/1 kV | 4x63 A 3PN 3ZA 3PN 32A x50 A
Formazione 5G35 | 63 A |50 A
i QB5 QB6
Codice cavo | CVBAL0328 | 630 A D | 500 A G FORPT O OE FORPT.07
Lunghezza 70 m ] C ¢ 4xi6 A x5 A
16 A 25 A
S D | 160 A D | 250 A
xR @ H I'd |o3a Id |003A
. C C
™
R
T
N N
SN SS SN
FA1 < ~
TIPO Il m e
OVR T2 3N 40 275 P ~N ~
imax 8/20: 40 kA N ™
In: ZU KA
Up(limp): 1,5 kV
QE FORESTERIA FM E LUCI BAR
DENOMINAZIONE ~ECEPTION
SIGLA GENERALE SPD PRES RETE GENERALE FM QE.FOR.PT.01 QE.FOR.PT.02
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA N-S 436 N-S N-S 9.08 N-S 34.6 N-S 1.1 TN-S 17.3
POTENZA kW | Ib A 22 36.9 0.08 0.128 16.6 27.2 2.6 417 12 19.2
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
TIPO S 204-C E93N/32 E 93N/32 S 204-C S204 + DDA S204 + DDA
INTERRUTTORE
N.POLI In A 4 | 83 PN | 32 PN | 32 4 | 50 4 | 25 4 | 25
O SEZIONATORE
Ith Alldn A TIPO DIFF. 63 | | | | | | 50 | | 25 | 03 | A 25 | 003 | A
Im (o curva) A | Pdi kA 630 | 6 len | | 500 | 6 len 250 | 6len 250 | 6len
TIPO 32A gG 32A gG
FUSIBILE CALIBRO A 10,3x38 10,3x38
TIPO
CONTATTORE - ATPn = | | | | |
; TIPO ABB
RELE' TERMICO. 1 R ATURA A OVR T2 3N 40 275 P |
TIPO CAVO NO7V—K FG16R16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FROR 450/750 V
FORMAZIONE 4x(1x25)+1G16 4x(1x2.5)+1G2.5 566 566
LUNGHEZZA m 1 1 20 30
LINEA DI Iz A 73 33 54 34
POIENZA CdT. aln %]C.dT. alb % 375 0.015 3.75 3.8 0.001 3.75 4.62 0.139 4,92 0.902
Zk mQ | Zs .m0 63.4 65.7 63.4 65.7 71.1 80.7 63.4 65.7 128.2 129.4 161 260.2
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 3.64 3.51 3.64 3.51 3.25 2.86 3.64 3.51 1.8 1.78 1.43 0.887
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA 09/10/2025 MINISTERO DELLA DIFESA — UFA LAVIng. Gian Piero CUNDARI |Schema unifilare IMPIANTO ELETTRICO CASERMA LUNGARA |
DISEG. | Catanzaro +QE FORESTERIA PT
VISTO ING. CUNDARI FOGLIO__ 1DI__ 7
REV. MODIFICA DATA FIRMA __ APPR. SOST. IL: | SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
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2 3 4 5 | 6 7 8
GENERALE FM CENERALE GENERALE_LUC
/1.AB /1.A8 /9.A
087 \ 088 \l 089 \l QB10 \ 0811 \ el N
QE.FOR.PT.03 QE.FOR.PT.03 QE.FOR.PT.04 GENERALE LUCI GENERALE ILL.NE NORM
IF+N XID A IFP+N XID A IP+N XI10 A 4x52 A 4x20 A
|16 A |16 A |16 A |32 ] 20a J(
O | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 320 A D | 200 A aB12 \
QE.FOR.PT.05
| d |003A I d [003A | d |0.03A ¢ ¢ IP+N X0 A
C C C $S ::| 10 A
D | 100 A
T | d [003A
C
T
QAUX \
DS301CI
1P+N x10 A
| 10A
O | 100 A
™ ™ ™ I d |003A
\\. \\. \\. C \\
T
™ ™ ™
= QEFOR.LT,05
7 /YA
V V V
DENOMINAZIONE GENERALE PRESE RISERVA RISERVA ILLNE CRC. 1-2-3
SIGLA QE.FOR.PT.03 QE.FOR.PT.03 QE.FOR.PT.04 GENERALE LUCI | GENERALE ILLNE NORM | QE.FOR.PT.05
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA| TN-S/U-N] 3.7 N-S/L2-N| 3.7 N-S/L3-N| 3.7 N-S 20.8 ™N-S 13.9 N-S/LI-N]  2.31
POTENZA kW |Ib A 2.2 8.47 2.2 10.6 2.2 10.6 5.29 9.62 4.79 7.93 0.648 312
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
TIPO DS301CL DS301CL DS301CL S 204-C $204C—C20 Compatto 2Moduli DS301CL
R TR [N.POL [in A P+N_ | 16 PN | 16 1PN | 16 | = § | 20 PN | 10
Ith Aldn A TIPO DIFF. 16 [ 003 [ A 6 | 003 | A 6 | 003 | A 32 | | 20 | | 10 | 003 | A
Im (o curva) A |Pdi kA 160 | 45 len 160 | 45 len 160 | 45 len 320 | 6len 200 | 6len 100 | 45 len
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO ABB EN25-40N-06
CONTATTORE " A TPn o | | | | % | |
; TIPO
RELE" TERMICO |1\ o e X
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 KV FG160M16 0.6/1 KV FG160M16 0.6/1 KV ARG7HIR 12/20 kV FG160M16 0.6/1 KV
FORMAZIONE 364 364 364 4x(1x10)+1610 362.5
LUNGHEZZA m 25 5 5 1 1
LINEA DI Iz A 49 49 49 32.8 36
POTENZA CdT. aln %|CdT alb % 5.74 1.05 415 0.263 415 0.263 3.8 0.016 3.8 3.88 0.025
Zk mQ|Zs mQ 368.7 309.4 171.5 113.1 171.5 113.1 66.4 68.6 66.4 68.6 144.4 76.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.626 0.747 1.35 2.04 1.35 2.04 3.48 3.36 3.48 3.36 1.6 3.03
NUMERAZIONE MORSETTIERA
IDATA [09/10/2025 MINISTERO DELLA DIFESA — UFA LAYIng. Gian Piero CUNDARI |Schema unifilare IMPIANTO ELETTRICO CASERMA LUNGARA
DISEG. Catanzaro +QE FORESTERIA PT
VISTO |ING. CUNDARI FOGLIO__2DI___ 7]
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: |S0ST. DA: ORIGINE: SEGUE 3
| 2 3 | 4 | 5 6 7 8
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